


FIORENZUOLA D'ARDA ( PC) ELENCO INTERVENTI QUADRI 

QUADRI COMUNALI

Q_QUADRO ENELTEL UBICAZIONE NOTE 

POSIZIONE  

ATTUALE 

INSTALLAZIONE

 QUADRO ESISTENE  

CON TIPO PROT. 

ENEL SOLE

ALIMENTAZIONE 

ATTUALE ACCENSIONE

NOTE SITUAZIONE 

ESISTENTE TIPOLOGIA DI INTERVENTO NOTE INTERVENTO

Q01 497039223 Via A. Tanzi

La via corretta e via 

Ada Byron A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q082

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q082

Q013 488778145 Via V. Alfieri A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q014 532052009 Piazzale Taverna A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q017 484024022 Via Baciocchi A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q021 486750103 Viale Don Luigi A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT3

Q024 488607189 Via F. Filzi A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

Q025 532098271 Via Fiume A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AM1

Q029 487106241 Viale Luigi Illica A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

Q030 487362093 Via Lungo Ada A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

IL QUADRO E CABLATO  

TUTTO IN MODO 3F+N 

COMPRESE 2 USCITE (R-S-T+N) RIFACIMENTO TIPO RT1

Q031 488607073 Via Liguria A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q035 487216801 Viale Cairoli A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q037 532098262 Via U. Bassi

La via corretta e via 

Mafalda di Savoia A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q082

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q082

Q039 532473446 Piazza Molinari A PARETE TRIFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE06

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE06

Q043 488602250 Via Roma A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

Q044 532496454 Via Romagna A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

Q045 532172667 Via San Protaso A TERRA MONOFASE ASTRONOMICO RIFACIMENTO TIPO RM1

AD ECCEZIONE 

DELL'OROLOGIO 

ASTRONOMICO

Q049 532496420 Via Umbria A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q052 532130581 Via A. Volta A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE

ALIMENTAZIONE  DIRETTA A 

VALLE GRUPPO MISURA NON 

IDENTIFICABILE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

CABINA/SU PALO/A TERRA 

ESEGUITO CON MATERIALI 

Q053 532200431 Via Benefial A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q055 532220564 Via Giuseppe Di Vittorio A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q056 532190622 Via John Fitzgerald Kennedy A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE LA FORNITURA E' TRIFASE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q057 485099522 Via John Fitzgerald Kennedy

La via corretta  e via 

La Roda A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q058 532073677 Via Pio La Torre A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q061 532051941 Via Ottolenghi Display rotto A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE

VALUTARE SOSTITUZIONE 

CARPENTERIA ESTERNA 

DANNEGGIATA RIFACIMENTO TIPO RM1

Q062 483780648 Via F. Parri

1606 serve anche 

pompe A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

CARICHI ESOGENI: 

ALIMENTAZIONE  

VIDEOSORVEGLIANZA E 

POMPE FONTANA ( FARE 

SEPARAZIONE FORNITURA ) ADEGUAMENTO TIPO AT3

Q063 486910127 Via Suor Elena

Posizionare su lato 

opposto strada A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT06

Q075 483493673 Via Giuseppe Di Vittorio A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT3

Q077 496280822 Viale Corridoni A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT1

Q078 496915861 Via John Fitzgerald Kennedy A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q079 495860191 Via A. Moro A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT1

Q080 496521714 Via Uniade Cantarelli A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE LA FORNITURA E' MONOFASE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q081 481230475 Via G. Pennaroli A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT1

Q082 484573395 Via Rosa Luxemburg A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q083 497447615 Via A. Negri A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q084 Via Cerlesi Diretto.no contatore A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE CARPENTERIA SFASCIATA

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q083

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q083

Q085 496900731 Via Cerlesi A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE

CARICHI ESOGENI: IMPIANTO 

IRRIGAZIONE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q086 1649 Via John Fitzgerald Kennedy Display rotto A TERRA TRIFASE ASTRONOMICO ADEGUAMENTO TIPO AT3

AD ECCEZIONE 

DELL'OROLOGIO 

ASTRONOMICO

Q087 481128048 Via A. Sakharov A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q088 481128021 Via Spinazzi A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q089 481128081 Via Benefial A TERRA TRIFASE ASTRONOMICO ADEGUAMENTO TIPO AT3

AD ECCEZIONE 

DELL'OROLOGIO 

ASTRONOMICO

Q090 Via A. Bergamaschi SU PALO X TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

CABINA/SU PALO/A TERRA 

ESEGUITO CON MATERIALI 

Q091 480141784 Via L. Scapuzzi A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q092 480141555 Via San Bernardino A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

INSTALLAZIONE DI NUOVO 

QUADRO CON 

REGOLATORE DI POTENZA

TIPOLOGIA TRIFASE SEC 

STPi QIR11 3x3,9 KVA

Q094 Via Europa A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE05

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE05

Q095 532497299 Via G. Donizzetti A TERRA X MONOFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT08

CHIEDERE NUOV 

FORNITURA TRIFASE PER 

Q096 532497302 Via G. Donizzetti A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

CARICHI ESOGENI: IMPIANTO 

VIDEOSORVEGLIANZA- 

POMPE SOLLEVAMENTO RIFACIMENTO TIPO RT1

Q100 482156347 Via C. Armellini A TERRA X TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q101 511862337 Via San Rocco A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AM1

Q102 496307372 Strada Provinciale Di Busseto Loc Baselicaduce A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AM1

Q103 532442273 Strada Provinciale Di Busseto Loc Baselicaduce A PARETE TRIFASE CREPUSCOLARE

VERIFICARE POSIZIONE E 

INSTALLAZIONE AD USO 

CIVILE FM ADEGUAMENTO TIPO AT1
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FIORENZUOLA D'ARDA ( PC) ELENCO INTERVENTI QUADRI 

Q_QUADRO ENELTEL UBICAZIONE NOTE 

POSIZIONE  

ATTUALE 

INSTALLAZIONE

 QUADRO ESISTENE  

CON TIPO PROT. 

ENEL SOLE

ALIMENTAZIONE 

ATTUALE ACCENSIONE

NOTE SITUAZIONE 

ESISTENTE TIPOLOGIA DI INTERVENTO NOTE INTERVENTO

Q104 495741907 Largo Gabrielli A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE04

Q105 486827211 Piazzale San Giovanni Nel Comune A PARETE TRIFASE CREPUSCOLARE

SEZIONE DI QUADRO A PIU' 

SERVIZI ADEGUAMENTO TIPO AT1

Q106 481363284 SP4 A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT1

Q107 480141857 SP4 A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

INSTALLAZIONE DI NUOVO 

QUADRO CON 

REGOLATORE DI POTENZA

TIPOLOGIA TRIFASE SEC 

STPi QIR11 3x3,9 KVA

Q108 Via Emilia Non agibile NON ISPEZIONABILE

Q109 532437172 Strada Pelosa A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q110 484420262 Via Trabacchi A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AM1

Q111 532435986 Via Trabacchi A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q110

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q110

Q112 550965984 SP38 A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE

E' DISPONIBILE SOLO LA FOTO 

DEL GRUPPO DI MISURA

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q113

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA Q113

Q113 482036724 Strada Pelosa A TERRA MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q114 495482634 SP462 Scollegato A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

GRUPPO DI MISURA 

SCOLLEGATO A VALLE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q115 SP462

Display contatore 

rotto Loc Barabasca A PARETE MONOFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RM1

Q116 495481735 SP462 Loc Barabasca A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE RIFACIMENTO TIPO RT1

Q117 480141920 SP38 A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

INSTALLAZIONE DI NUOVO 

QUADRO CON 

REGOLATORE DI POTENZA

TIPOLOGIA TRIFASE SEC 

STPi QIR11 3x3,9 KVA

Q118 482572448 Via Toscana A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT1

AD ECCEZIONE DELLE 

PROTEZIONI DIFFERENZIALI 

SU PARTENZE LINEE

Q120 Viale Dei Tigli

Quadro inaccessibile  

(cimitero) NON ISPEZIONABILE ADEGUAMENTO TIPO AT1

Q121 480140940 A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE

INSTALLAZIONE DI NUOVO 

QUADRO CON 

REGOLATORE DI POTENZA

TIPOLOGIA TRIFASE SEC 

STPi QIR11 3x3,9 KVA

Q123 532503558 Via Campo Sportivo A TERRA TRIFASE CREPUSCOLARE ADEGUAMENTO TIPO AT1

AD ECCEZIONE DELLE 

PROTEZIONI DIFFERENZIALI 

SU PARTENZE LINEE / 

QUADRO CON PIU' SERVIZI

QUADRI EX ENEL SOLE

CAB1 Via Giuseppe Di Vittorio ENTRO CABINA TRIFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

CABINA/SU PALO/A TERRA 

Q150 via San Rocco ENTRO CABINA TRIFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

CABINA/SU PALO/A TERRA 

Q151 via Tolla TRIFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

CABINA/SU PALO/A TERRA 

Q152 Via Ferrari TRIFASE CREPUSCOLARE INSTALLAZIONE TIPO NT08

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI INTERNI 

CABINA/SU PALO/A TERRA 

Q153 via Silvio Pellico TRIFASE CREPUSCOLARE

ELIMINATO: INCORPORATO 

DA QE08 di via Don Bosco

QE01 Via Manfredi A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE02 Via Scapuzzi A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE03 Via Gallo A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE04 Viale Corridoni A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE05 corso Garibaldi A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE06 P.zza Marsala A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE07 Via Galilei A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QE08 via Don Bosco A TERRA TRIFASE INSTALLAZIONE TIPO NT08

PER RIDISTRIBUZIONE 

LIENEE ENEL

QER1 quadretti di rilancio esistenti su palo MONOFASE INSTALLAZIONE TIPO NM2

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI DI RILANCIO

QER2 quadretti di rilancio esistenti su palo MONOFASE INSTALLAZIONE TIPO NM2

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI DI RILANCIO

QER3 quadretti di rilancio esistenti su palo MONOFASE INSTALLAZIONE TIPO NM2

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI DI RILANCIO

QER4 quadretti di rilancio esistenti su palo MONOFASE INSTALLAZIONE TIPO NM2

IN SOSTITUZIONE DI 

QUADRI DI RILANCIO

NUOVI QUADRI
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COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA ( PC )

TIPO

ADEGUAMENTO TIPO AM1

ADEGUAMENTO TIPO AT1

ADEGUAMENTO TIPO AT3

REGOLA D'ARTE

INSTALLAZIONE TIPO NM2 INSTALLAZIONE DI NUOVO QUADRO ELETTRICO DI COMANDODI 

TIPO MONOFASE IN SOSTITUZIONE DI QUADRI DI RILANCIO ENEL

SOSTITUZIONE TIPO NT06 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE COMPLETA DI QUADRO  TRIFASE 

COMPRENSIVO DI NUOVA  CARPENTERIA ESTERNA GRADO PROT 

IP 55 SU BASAMENTO IN CLS E RACCORDO CON QUADRO 

FORNITURA ENERGIA  

SOSTITUZIONE TIPO NT08 INSTALLAZIONE DI NUOVO QUADRO ELETTRICO, DI TIPO TRIFASE, 

IN SOSTITUZIONE DI QUADRO DI  PROTEZIONE E COMANDO 

INTERNO A CABINA/SU PALO/A TERRA ESEGUITO CON 

MATERIALI ENEL SOLE

QUADRO NORMATIVAMENTE ADEGUATO; DOTATO DI 

PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED  INDIRETTI 

DESCRIZIONE INTERVENTI

RIFACIMENTO ENTRO CARPENTERIA 

ESISTENTE  TIPO RT1

INTERVENTO DI RIFACIMENTO  DEL QUADRO CON 

ALIMENTAZIONE TRIFASE SU NUOVO CENTRALINO MODULARE 

INTERNAMENTE ALLA CARPENTERIA ESISTENTE MANTENUTA

INSTALLAZIONE SU QUADRO TIPO TRIFASE DI: PROTEZIONE  

DIFFERENZIALE SINGOLA SU DISPOSITIVI PROTEZIONE LINEE; 

PROTEZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE; OROLOGIO 

ASTRONOMICO ; RIFACIMENTO CABLAGGI E MORSETTIERE 

INSTALLAZIONE SU QUADRO TIPO TRIFASE DI:  PROTEZIONI 

CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE; OROLOGIO 

ASTRONOMICO ; RIFACIMENTO CABLAGGI E MORSETTIERE 

INSTALLAZIONE DI OROLOGIO ASTRONOMICO E PROTEZIONI 

CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE SU QUADRO DI COMANDO 

DI TIPO MONOFASE

RIFACIMENTO ENTRO CARPENTERIA 

ESISTENTE TIPO RM1

LAVORAZIONE

INTERVENTO DI RIFACIMENTO  DEL QUADRO CON 

ALIMENTAZIONE MONOFASE SU NUOVO CENTRALINO 

MODULARE INTERNAMENTE ALLA CARPENTERIA ESISTENTE 

MANTENUTA
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RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

2
3

8

INTERVENTO DI RIFACIMENTO TIPO RM1:
- INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO MONOFASE DI DISTRIBUZIONE E COMANDO, REALIZZATO IN MATERIALE 
PLASTICO, PER INSTALLAZIONE A PARETE, GRADO DI PROTEZIONE IP40, COMPLETO DI PORTA ANTERIORE.

- ALL'INTERNO DEL QUADRO SARANNO INSTALLATI E COLLEGATI ALLE APPARECCHIATURE
ESISTENTI I DISPOSITIVI DI SEGUITO RAPPRESENTATI.

- OPERE CIVILI DI RACCORDO CON PUNTO DI CONSEGNA ESISTENTE, SIGILLATURA TUBAZIONI PEAD ED 
IMPIANTISTICA ELETTRICA



RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

3
4

8



RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

4
5

8



RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

5
6

8



RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

6
7

8



RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

7
8

8



RIFACIMENTO TIPO RM1
QUADRO ELETTRICO MONOFASE
ESISTENTE

8
8
































