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RACCOMANDATA R.R.

OGGETTO: AWIsSO Dl ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO. (ai sensi dell'art. 12, della L.R. 19/2008)

A seguito di istruttoria sul progetto esecutivo riguardante le strutture, allegato alla istanza di autorizzazione
sopra specificata, lo scrivente Servizio ha svolto il controllo di conformita del progetto alle norme tecniche
per le costruzioni, ai sensi del paragrafo B.3. dell'Allegato B alla D.G.R. 1373/2011, rilevando gravi
mancanze formali riguardanti:

l'assenza del documento "HMiustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale"
cosi come prescritto da D.G.R. 1373/2010;

la contestuale presentazione di istanza autorizzativa relativa a due unita strutturali differenti
(intervento di miglioramento su edificio esistente ed ampliamento con realizzazione di nuova
struttura),

la completa assenza del giudizio motivato di accettabilita dei risultati e del fascicolo sulle fondazioni,
cosi come prescritto dall'art. 93 comma 4.

Relativamente agli aspetti sostanziali, si rileva:

la completa assenza delle verifiche delle opere fondazionali, con particolare riguardo ai plinti zoppi
costituenti le strutture di fondazione relativi alla struttura esistente, soprattutto in combinazione
sismica (leggasi verifica delle eccentricita);

I'assenza delle verifiche delle travi in acciaio di collegamento - relative alla struttura da "migliorare” -
e dei relativi collegamenti con il telaio in c.a. (si osserva, a tal proposito, che la disposizione di tali
travi in acciaio avviene fuori asse rispetto al telaio in cemento armato comportando azioni torcenti
rilevanti parassite);

I'assenza di verifica dei collegamenti tra il telaio esistente ed il nuovo telaio al fine di giustificare |l
comportamento di assieme della struttura esistente con il telaio di accoppiamente.

Quanto sopra rilevato, non consente di procedere al rilascio dell'autorizzazione sismica, e pertanto si invita
a presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito alla documentazione presentata, entro il termine di
10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Decorso inutiimente tale termine il procedimento
verra concluso con l'adezione di provvedimento di diniego ai sensi del comma 7, articolo 12 delia L.R.

19/2008.
Cordiali saluti,
Il Respensabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco Capuano
(Documento firmato digitalmente)
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